Eﬂpgggj?_sekie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i $rodowisko - Polska Fundusz Spejnosd

Wyjasnienie nr 01

Zambroéw, dnia 25.01.2022 .

Do wszystkich oferentéw w postepowaniu nr P/01/2022

Dotyczy postepowania przetargowego na wykonanie zadania: dostawa rur i elementéw sieci
preizolowanych w ramach przedsigwziecia pod nazwa: ,Przebudowa i modernizacja systemu
przesyhu energii cieplnej na terenie miasta Zambroéw. (zadanie nr 8)”

Zambrowskie Cieptownictwo i Wodociagi Sp. z 0.0. informuje, ze od jednego z oferentéw wptynety
zapytania o nastepujacej tresci:

1. ,1. czy w pozycjach 4, 18, 32, 33 i 40 wyceni¢ $rednice DN-65 w pfaszczu Dzp=140mm czy
Dzp=160mm?

Odpowiedz
Zgodnie z zamieszczonym Sprostowaniem nr 01 ptaszcz ostonowy we wszystkich pozycjach dla rury
przewodowej DN65 to Dzp=160 mm.

2. ,2. prosze potwierdzi¢ czy w pozycjach 9, 28, 36 $rednice DN-200 wyceni¢ jak wskazano w izolacji
standard czyli Dzp=315mm? Jezeli powinna by¢ réwniez w izolacji plus to proszeg wskazac $rednice
ptaszcza.”

Odpowiedz
Potwierdzam, ze dla pozycji 9, 28, 36 dla rury przewodowej DN200 ptaszcz ostonowy powinien mie¢
$rednice Dzp=315mm

3..,3. prosze potwierdzi¢ czy w pozycjach 8, 15, 27, 44 $rednicg DN-20 wycenic¢ jak wskazano w
izolacji standard czyli Dzp=90mm?

Odpowiedz
Potwierdzam, ze dla pozycji 8, 15, 27, 44 dla rury przewodowej DN20 ptaszcz ostonowy powinien mie¢
$rednice Dzp=90mm.

4.4  czy Zamawiajacy wyraza zgode na wycene wszystkich muf dtugosci L=700mm?”

Odpowiedz
Dtugo$é¢ muf powinna by¢ zgodna ze Specyfikacjg Warunkow Zamoéwienie.



5. ,......ZWraca sie z prosbg do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu sktadnia ofert, badz dopuszczenie
sktadania skanu ofert lub podpisanych ofert kwalifikowanym podpisem elektronicznym drogg
elektroniczna.”

Odpowiedz
Zamawiajgcy przedtuza termin sktadania ofert do 02 lutego 2022 roku do godz. 10:00
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